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PLANIMETRIA GENERALE - SCALA 1

VERIFICA PER IL FRONTE PROSPICENTE VIAA . NOTA

Pianta quota +16.225 m (+14.55 m) - piano 4°

RAPPORTI AEROILLUMINANTI

n° locale

Destinazione

Superficie pavimento

{mg.)

TO0T

{ma.)

Superficie finestra T0T RAL

(mg.} {mg.)

fifluminazione
artificiale
(LUX med)

195

Soggiorno

(3,8175,50)

19,88

1,72%(2,80-0,80)+,907(2,80-0,80) 5,76 19,86/8 | 2,48

200

196

Camera

(3,00°4,00)+(0,60°2,10)+(0,80°2,70)

15,42

1.03%(2,80-0,60)*2 4,53 15,4218 | 1.93

100

197

Bagno

(2,10°2,00)

4,20

N.R.E. ili Art. 48 com. 2 = 6V/h in espulsione continua

100

198

Bagno

(2,10"2,00)

4,20

N.R.E. Il Art. 48 com. 2 = 6V/h in espuisione continua

100

199

Camera

(3,00%4,00)+(0,60*2,10)+(0,80*2,70)

15,42

1,03+(2,80-0,60)"2 [ 453 ] 154218 [ 193

100

200

Soggiorno

(3,61'5,50)

19,86

1.72*(2,80-0,60)+90°(2,80-060) | 576 | 19.86/8 | 248

200

201

Corridoio

(2.41+1,65)°26,50/2

53,80

N.RE. i Art. 41 com. 1.b = S.P.P.

100

202

Soggiorno

(5,50°3,61)

19,86

1,72"(2,80-0,60)+,90"(2,80-0,60) | 576 | 19,868 | 2,48

200

203

Camera

(3,08*2,80)+(0,60*2,10)+(0,80"2,70)

12,04

1,72*(2,80-0,60)+90*(2,80-060) | 576 | 12,048 | 151

100

204

Bagno

(2,10°2,00)

4,20

N.R.E. ili, Art. 48 com. 2 = 6V/h in espulsione continua

100

205

Bagno

(2,1072,00)

4.20

N.R.E. LAt 48 com. 2 = 6V/h in espuisione continua

100

=

206

Camera

(3,00°4,00)+(0,60"2,10)+(0,80"2,70)

15,42

1,03%(2,80-0,60)*2 4,53 15,42/8 1,93

100

207

Soggiorno

(5,50°3,61)

19,86

1,72*(2,80-0,60)+,907(2,80-0,80) 5,76 19,86/8 2,48

200

208

Soggiorno

(5,50°3,61)

19,86

1,72*(2,80-0,60)+,90*(2,80-0,60) 5,76 19.86/8 248

200

209

Camera

(3,00°4,00)+(0,60°2,10)+(0.80°2,70)

15,42

1.03%(2,80-0,60y2 4,53 15,42/8 1.83

210

Bagno

(2,10"2,00)

4,20

N.R.E. Il Art. 48 com. 2 = 6V/h in espuisione continua

Bagno

(2,10°2,00)

4,20

N.R.E. Il Art. 48 com. 2 = 8V/h in espuisione continua

212

Camera

(3,08°2,80)+(0,60°2,10)+(0,80°2,70)

12,04

1.72*(2,80-0,60)+ 90*(2.80-060) | 576 | 12,0458 | 1,51

213

Soggiorno

(5,50°3,61)

19.86

1,72°(2,80-0,60)+ 90*(2.80-060) | 576 | 19.86/8 | 2.48

214

Bagno

(2,39"1,80)

4,30

N.R.E. Il Art. 48 com. 2 = 6V/h in espuisione continua

215

Bagno

(1,36"1,00)

136

N.R.E. Il Art. 48 com. 2 = 8V/h in espuisione continua

216

Bagno

(2.39+2,32)"2,39/2+(0,89"1,20)

6.70

N.R.E. ili, Art. 48 com. 2 = 6V/h in espulsione continua

217

Locali polifunzionali

(4,11°4,36)+(3,66"4,01)+(3,55°3,75)

45,87

N.R.E. I, Art. 40 com. 2.1 = 3V/h in espuisione continua

218

Deposito

(1,7770,20)+(2,17+2,05)3,13/2

6,96

N.RE. Il Art. 41 com. 1.a = S.P.P.

219

Corridoio

(1,80+4,45+1,080)*2,12

15,54

N.RE. illArt. 41 com. 1.b = SPP.

220

Localili polifunzionali

(8.02+7.88)*3,86/2+(4,40+4,21)*4,12/2

48,42

N.R.E. il Art. 41 com. 1.b = S.P.P.

221

Bagno

(1,8072,56)

4,61

N.R.E. LAt 48 com. 2 = 6V/h in espuisione continua

222

Bagno

(1,00"1,40)

1,40

N.R.E. Il Art. 48 com. 2 = 6V/h in espuisione continua

223

Bagno

(2.39+2,32)2.56/2

6,03

N.R.E. Il Art. 48 com. 2 = 8V/h in espuisione continua

224

Bagno

(2,30°0,80)

1.84

N.R.E. ili, Art. 48 com. 2 = 6V/h in espulsione continua

225

Disimpegno

(2,10+0,60)0,90

2,43

N.RE. i Art. 41 com. 1.b = S.P.P.

226

Bagno

(2,00"1,30)

2,60

N.R.E. Il Art. 48 com. 2 = 6V/h in espuisione continua

227

Camera

(3,20°2,80)+{0,30*0,80)+(1,30°0,60)

9.98

1,72*(2,80-0,60)+,90*(2,80-0,80) I 5,76 | 9,98/8 125

228

Bagno

(2,00°1,30)

2,60

N.R.E. ili, Art. 48 com. 2 = 6V/h in espulsione continua

229

Disimpegno

(2,10+0,60)0,90

2,43

N.RE. i Art. 41 com. 1.b = S.P.P.

230

Bagno

(2,30°0,80)

1.84

N.R.E. Il Art. 48 com. 2 = 6V/h in espuisione continua

231

Camera

(3,20°2,80)+{0,30*0,80)+(1,30°0,60)

9.98

1,72*(2,80-0,60)+,90*(2,80-0,80) I 5,76 | 9,98/8 125

232

Bagno

(2,30°0,80)

1.84

N.R.E. ili, Art. 48 com. 2 = 6V/h in espulsione continua

233

Disimpegno

(2,10+0,60)0,90

2,43

N.RE. i Art. 41 com. 1.b = S.P.P.

234

Bagno

(2,00"1,30)

2,60

N.R.E. Il Art. 48 com. 2 = 6V/h in espuisione continua

235

Camera

(3,20°4,00)+{0,30*0,80)+(1,30°0,60)

13,82

1,03%(2,80-0,60)2 J453] 13828 [ 173

236

Bagno

(2,00°1,30)

2,60

N.R.E. ili, Art. 48 com. 2 = 6V/h in espulsione continua

237

Disimpegno

(2,10+0,60)0,90

2,43

N.RE. i Art. 41 com. 1.b = S.P.P.

238

Bagno

(2,30°0,80)

1.84

N.R.E. Il Art. 48 com. 2 = 6V/h in espuisione continua

239

Camera

(3,20°4,00)+{0,30*0,80)+(1,30°0,60)

13,82

1,03%(2,80-0,60)2 J453] 13828 [ 173

240

Bagno

(2,30°0,80)

1.84

N.R.E. ili, Art. 48 com. 2 = 6V/h in espulsione continua

241

Disimpegno

(2,10+0,60)0,90

2,43

N.RE. i Art. 41 com. 1.b = S.P.P.

242

Bagno

(2,00"1,30)

2,60

N.R.E. Il Art. 48 com. 2 = 6V/h in espuisione continua

243

Camera

(3,20°4,00)+{0,30"0,80)+(1,30°0,60)

13,82

1,03%(2,80-0,60)2 J453] 13828 [ 173

244

Bagno

(2,00°1,30)

2,60

N.R.E. ili, Art. 48 com. 2 = 6V/h in espulsione continua

245

Disimpegno

(2,10+0,60)0,90

2,43

N.RE. i Art. 41 com. 1.b = S.P.P.

246

Bagno

(2,30%0,80)

1,84

N.R.E. Il Art. 48 com. 2 = 6V/h in espuisione continua

247

Camera

(3,20°2,80)+(0,30°0,80)+(1,30°0,60)

9.98

1,72'(2,80-0,60)+,90"(2,80-060) | 576 | 9,988 | 1.25

248

Bagno

(2,30°0,80)

1.84

N.R.E. ili Art. 48 com. 2 = 6V/h in espulsione continua

249

Disimpegno

(2,10+0,60)0,90

2,43

N.RE. It Art. 41 com. 1.b = S.P.P.

250

Bagno

(2,00%1,30)

2,60

N.R.E. Il Art. 48 com. 2 = 6V/h in espuisione continua

251

Camera

(3,20°4,00)+(0,30°0,80)+(1,30°0,60)

13,82

1.03%(2,80-0,60)*2 I 4,53 | 13.82/8 | 173

252

Bagno

(2,00'1,30)

2,60

N.R.E. ili Art. 48 com. 2 = 6V/h in espulsione continua

253

Disimpegno

(2,10+0,60)0,90

2,43

N.RE. It Art. 41 com. 1.b = S.P.P.

254

Bagno

(2,30%0,80)

1,84

N.R.E. Il Art. 48 com. 2 = 6V/h in espuisione continua

255

Camera

(3,20°4,00)+(0,30°0,80)+(1,30°0,60)

13,82

1.03%(2,80-0,60)*2 I 4,53 | 13.82/8 | 173

256

Bagno

(2,30°0,80)

1.84

N.R.E. ili Art. 48 com. 2 = 6V/h in espulsione continua

257

Disimpegno

(2,10+0,60)0,90

2,43

N.RE. It Art. 41 com. 1.b = S.P.P.

258

Bagno

(2,00%1,30)

2,60

N.R.E. Il Art. 48 com. 2 = 6V/h in espuisione continua

259

Camera

(3,20°4,00)+(0,30°0,80)+(1,30°0,60)

13,82

1.03%(2,80-0,60)*2 I 4,53 | 13.82/8 | 173

260

Bagno

(2,00'1,30)

2,60

N.R.E. ili Art. 48 com. 2 = 6V/h in espulsione continua

261

Disimpegno

(2,10+0,60)0,90

2,43

N.RE. It Art. 41 com. 1.b = S.P.P.

262

Bagno

(2,30%0,80)

1,84

N.R.E. Il Art. 48 com. 2 = 6V/h in espuisione continua

263

Camera

(3,20°2,80)+(0,30°0,80)+(1,30°0,60)

9.98

1,72'(2,80-0,60)+,90"(2,80-060) | 576 | 9,988 | 1.25

264

Bagno

(2,30°0,80)

1.84

N.R.E. ili Art. 48 com. 2 = 6V/h in espulsione continua

265

Disimpegno

(2,10+0,60)0,90

2,43

N.RE. It Art. 41 com. 1.b = S.P.P.

266

Bagno

(2,00%1,30)

2,60

N.R.E. Il Art. 48 com. 2 = 6V/h in espuisione continua

267

Camera

(3,20°2,80)+(0,30°0,80)+(1,30°0,60)

9.98

1,72'(2,80-0,60)+,90"(2,80-060) | 576 | 9.988 | 1.25

268

Corridoio

(2.42+1,65)27.24/2

55,43

N.R.E. il,Art. 41 com. 1.b = S.P.P.

Lavanderia

(3,1072,23)

N.R.E. lIlLArt. 48 com. 2 = 6V/h in espuisione continua
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